
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Изм. № докум. Подпись Дата 

Лист 

89  
Лист 

Пожар-вспышка 
без разрушения 

бокса
Пожар 

пролива

Разрушение техноло 
гического оборудова 
ния ТС, увеличение 

количества топлива в 
очаге пожара

Тушение 
пожара

Воздействие на 
окружающие ТС 

объекты

Пожар на техно 
логическом обо 

рудовании, зданий 
и сооружений АЗС

Попадание ре 
зервуаров ТС в 

очаг пожара

Возникновение 
«огненного шара»

Тушение 
пожара

Разрушение обо 
рудования, зда 
ний и сооруже 

ний АЗС

Увеличение количест 
ва горючих веществ, 
поступающих в окру 
жающее пространст 
во, воздействие на 
окружающие АЗС 

объекты

Ликвидация 
аварии

Ликвидация 
аварии

Воздействие 
на окружаю 

щие АЗС 
объекты

Выход 
топлива из

резервуара в ре 
зультате перели 
ва при наполне 
нии его из АЦ

Пролив топлива 
во внутреннее 
пространство 

бокса ТС и обра 
зование локаль 
ного взрыво-

пасного объема

Воздействие 
на окружаю 

щие АЗС 
объекты

Разрушение обо 
рудования, зда 
ний и сооруже 

ний АЗС

Тушение 
пожара

Рис.П.4.1 Дерево событий возникновения пожара пролива на АЗС.

g10м= 76,9 кВт/м2

g20м= 52,7 кВт/м2

g30м= 41,6 кВт/м2

g40м= 31,2 кВт/м2

g50м= 22,8 кВт/м2

g60м= 17,7 кВт/м2

g70м= 12,5 кВт/м2

g80м= 9,36 кВт/м2

g90м= 7,28 кВт/м2

g100м= 5,2 кВт/м2

Sпролива = 400м2
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