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Расчёт контурного заземляющего устройства. 

ГОСТ  ПМР  12.1.030-2002  ССБТ.  Электробезопасность.  Защитное заземление, зануление. 

Определяем расчётное удельное сопротивление грунта:

 

Определяем сопротивление соединительной полосы:  

Определяем сопротивление одиночного вертикального заземления:   

Определяем ориентировочное число вертикальных заземлителей при контурном групповом заземлителе:
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 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ПМР 12.2.092-2002, ПУЭ. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПИЩЕБЛОКА

Гистограмма 2.  Соответствие электрооборудования ПУЭ

Гистограмма 3.  Соответствие материально-технической базы пищеблокаГистограмма 1.  Соответствие Нормативно-технической документации

электроустановок ГОСТ ПМР 12.2.092-2002


